
Sıra 
Numarası

YBS Başvuru 
Numarası

Başvuru 
Tarihi
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Türü

Yönetmelik Kapsamı Santral İli Transformatör / Bara

TEİAŞ 
Tarafından 

Açıklanan TM 
Kapasitesi 

(MWe)

Önceliklendirme 
Derecesi

1 - Başvuru 
5.1.ç mi ?

2 - Tüketim 
Tesislerinin 

Tamamı Aynı 
Ölçüm 

Noktasında mı ?

3 - Tüketim 
Tesislerinin 

Tamamı Aynı 
Trafo 

Merkezinde mi ?

4 - Tüketim 
Tesislerinin 

Tamamı Aynı 
Dağıtım 

Bölgesinde mi ?

5 - Tüketim 
Tesisleri Farklı 

Dağıtım 
Bölgesinde mi ?

Başvuru Sonucu Açıklamalar

1 21765 20.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın AKBÜK TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(AKBÜK TM)

2 22092 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın AKBÜK TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(AKBÜK TM)

3 18560 29.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın AKBÜK TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(AKBÜK TM)

4 21728 17.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın AYDIN TM TR-A 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
5 20138 24.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın AYDIN TM TR-A 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
6 21803 21.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Aydın AYDIN TM TR-B 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

7 21999 28.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın AYDIN TM TR-B 2 - + + + - ŞARTLI OLUMLU

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından yüksek olması ve önceliklendirme sırasının daha önde olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesinin 500 kW'ı tahsis edilmiştir. (AYDIN TM TR-B)

8 21502 7.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın AYDIN TM TR-B 1 + + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi AYDIN TM TR-B'nin MEGE-1 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu;
söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

9 22236 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın AYDIN TM TR-B 1 + + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi AYDIN TM TR-B'nin MEGE-1 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu;
söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

10 22371 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın AYDIN TM TR-B 1 + + + + - OLUMSUZ
Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliği EK-3 tablosu kapsamında AG seviyesinden talep edilen üretim tesisi gücü; dağıtım trafosu
gücünün %10'undan fazladır. (Dağıtım Trafosu gücü:400 kVA)

11 19269 28.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın AYDIN TM TR-B 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (AYDIN TM TR-B)

12 20501 4.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın AYDIN TM TR-B 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (AYDIN TM TR-B)

13 22173 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın BOZDOĞAN TM 1,00 1 + + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi BOZDOĞAN TM'nin DM-1 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu;
söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

14 21982 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın BUHARKENT TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
15 21985 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın BUHARKENT TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
16 21223 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın BUHARKENT TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
17 20044 20.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın BUHARKENT TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

18 18692 31.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Aydın BUHARKENT TM 4 - - - + - ŞARTLI OLUMLU

EPDK'nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı uyarınca önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesinin 710 kW'ı tahsis edilmiştir. (BUHARKENT TM) Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 5/B
maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bendi uyarınca, üretim tesisi kurulu gücüne karşılık gelen kuş uçuşu mesafeye uyulması şartı ile
Feslek Kök'ten çıkan Feslek Merkez Çıkışı üzerinde yeri ve koşulları Şirketimizce belirlenecek Yeni Dağıtım Merkezi üzerinden Yeni 3x3/0
AWG İletken kesitli hat ile bağlantısı uygun değerlendirilmiştir.

19 20688 12.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın ÇİNE TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı'nın 5 ve 6. maddesi uyarınca toplam kapasite tahsisi dağıtım seviyesinde 10 MW üstü
olduğu için yeni kapasite tahsisi yapılamayacağından başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.

20 20783 16.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın ÇİNE TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı'nın 5 ve 6. maddesi uyarınca toplam kapasite tahsisi dağıtım seviyesinde 10 MW üstü
olduğu için yeni kapasite tahsisi yapılamayacağından başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.

21 20684 12.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın ÇİNE TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir. (ÇİNE TM)

22 21463 6.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın EFELER TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
23 21694 15.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın EFELER TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
24 20682 12.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın EFELER TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
25 20541 6.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Aydın EFELER TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
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2025 ARALIK - 2026 NİSAN DÖNEMİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN TEKNİK KOMİSYONU SONUÇ TABLOSU

26 20290 28.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Aydın EFELER TM 4 - - - + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi EFELER TM'nin IŞIKLI-KADIKÖY fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz
sonucu; söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı
durumda, gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu
fidere ilave bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde
14/3 uyarınca dağıtım şebekesi kısıtı bulunmaktadır. Bu kısıtın kaldırılması için Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 5/B maddesinin
üçüncü fıkrası kapsamında; kapasite artış yatırımı yapılması gereken enerji nakil hattının uzunluğu ile gerekmesi halinde yeni tesis edilecek
enerji nakil hattının toplam uzunluğu aynı fıkranın (a) bendinde yazan mesafe sınırlarını aşmaktadır. Ayrıca tesisin yardımcı şebeke
ekipmanları ile birlikte bağlantısı incelendiğinde dağıtım sisteminde teknik kalite kriterlerinin korunamayacağı değerlendirilmiştir. 

27 22206 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın GERMENCİK TM TR-A OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(GERMENCİK TM TR-A)

28 22133 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Aydın GERMENCİK TM TR-A OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(GERMENCİK TM TR-A)

29 21581 10.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın GERMENCİK TM TR-B OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(GERMENCİK TM TR-B)

30 19721 9.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Aydın GERMENCİK TM TR-B OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(GERMENCİK TM TR-B)

31 21782 20.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın KUŞADASI TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
32 22064 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın KUŞADASI TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
33 22224 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın KUŞADASI TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
34 22384 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın KUŞADASI TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
35 20880 23.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın KUŞADASI TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

36 20601 9.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Aydın KUŞADASI TM 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (KUŞADASI TM)

37 21298 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Aydın KUŞADASI TM 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (KUŞADASI TM)

38 21729 17.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın NAZİLLİ TM TR-A 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
39 22107 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın NAZİLLİ TM TR-A 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
40 22455 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın NAZİLLİ TM TR-A 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
41 20625 9.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın NAZİLLİ TM TR-A 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

42 21983 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın NAZİLLİ TM TR-A 1 + + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi NAZİLLİ TM TR-A'nın KUYUCAK fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz
sonucu; söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı
durumda, gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu
fidere ilave bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde
14/3 uyarınca dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

43 21465 6.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın NAZİLLİ TM TR-B 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
44 21764 20.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın NAZİLLİ TM TR-B 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
45 22277 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Aydın NAZİLLİ TM TR-B 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
46 21050 28.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın NAZİLLİ TM TR-B 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

47 20764 16.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın NAZİLLİ TM TR-B 2 - + + + - ŞARTLI OLUMLU

EPDK'nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından yüksek olması ve önceliklendirme sırasının daha önde olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesinin 38 kW'ı tahsis edilmiştir. (NAZİLLİ TM TR-B)

48 20843 19.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın NAZİLLİ TM TR-B 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (NAZİLLİ TM TR-B)

49 20943 25.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın SARAYKÖY TM 0,00 OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(SARAYKÖY TM)

50 22039 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın SÖKE TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
51 21316 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın SÖKE TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
52 19272 28.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Aydın SÖKE TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
53 22113 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Aydın SÖKE TM 3 - - + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
54 22303 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Aydın SÖKE TM 4 - - - + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

55 19404 30.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli ACIPAYAM TM 0,00 OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(ACIPAYAM TM)

56 19708 13.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Denizli ADIGÜZEL HES TM TR-A OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(ADIGÜZEL HES TM TR-A)
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57 19433 30.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli ADIGÜZEL HES TM TR-A OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(ADIGÜZEL HES TM TR-A)

58 19429 30.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli ADIGÜZEL HES TM TR-B OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(ADIGÜZEL HES TM TR-B)

59 19438 30.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli ADIGÜZEL HES TM TR-B OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(ADIGÜZEL HES TM TR-B)

60 22079 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli BOZKURT TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
61 20340 28.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli BOZKURT TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
62 21334 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli BOZKURT TM 4 - - - + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

63 21343 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli BOZKURT TM 4 - - - + - ŞARTLI OLUMLU

EPDK'nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından yüksek olması ve önceliklendirme sırasının daha önde olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesinin 477 kW'ı tahsis edilmiştir. (BOZKURT TM) Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 5/B maddesine
uyulması şartıyla, Bozkurt DM'den çıkan Dazkırı fideri üzerinde yer alan Beldekız GES DM'de boş hücre yeri var ise Beldekız GES DM'ye
bağlanması, boş hücre yeri yok ise yeri ve koşulları şirketimizce belirlenecek KÖK binası üzerinden bağlantısı uygun değerlendirilmiştir. 

64 19325 29.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli BOZKURT TM 4 - - - + - OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi
açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (BOZKURT TM)

65 20342 28.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli BOZKURT TM 5 - - - - + OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi
açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (BOZKURT TM)

66 20352 28.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli BOZKURT TM 5 - - - - + OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi
açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (BOZKURT TM)

67 20354 28.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli BOZKURT TM 5 - - - - + OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi
açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (BOZKURT TM)

68 18464 26.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli BOZKURT TM 5 - - - - + OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi
açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (BOZKURT TM)

69 21466 10.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli ÇİVRİL TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(ÇİVRİL TM)

70 22122 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli ÇİVRİL TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(ÇİVRİL TM)

71 20121 24.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli ÇİVRİL TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(ÇİVRİL TM)

72 18792 31.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli ÇİVRİL TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(ÇİVRİL TM)

73 22469 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli DENİZLİ 1 TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
74 18732 31.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli DENİZLİ 1 TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
75 21768 20.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Denizli DENİZLİ 2 TM TR-A 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
76 19002 16.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli DENİZLİ 2 TM TR-A 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
77 21806 21.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Denizli DENİZLİ 2 TM TR-B 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
78 22392 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Denizli DENİZLİ 2 TM TR-B 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

79 19723 9.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli DENİZLİ 2 TM TR-B 2 - + + + - ŞARTLI OLUMLU

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından yüksek olması ve önceliklendirme sırasının daha önde olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesinin 633 kW'ı tahsis edilmiştir. (DENİZLİ 2 TM TR-B)

80 21205 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli DENİZLİ 2 TM TR-B 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 2 TM TR-B)

81 21211 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli DENİZLİ 2 TM TR-B 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 2 TM TR-B)

82 21310 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli DENİZLİ 2 TM TR-B 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 2 TM TR-B)

83 20131 24.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli DENİZLİ 2 TM TR-B 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 2 TM TR-B)
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84 20274 27.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli DENİZLİ 2 TM TR-B 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 2 TM TR-B)

85 19510 31.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli DENİZLİ 2 TM TR-B 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 2 TM TR-B)

86 19425 30.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli DENİZLİ 2 TM TR-B 4 - - - + - OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi
açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 2 TM TR-B)

87 21804 21.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Denizli DENİZLİ 3 TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
88 22207 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Denizli DENİZLİ 3 TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
89 21443 6.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli DENİZLİ 3 TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

90 18661 30.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli DENİZLİ 3 TM 2 - + + + - OLUMSUZ
Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliği EK-3 tablosu kapsamında AG seviyesinden talep edilen üretim tesisi gücü; dağıtım trafosu
gücünün %10'undan fazladır. (Dağıtım Trafosu gücü:250 kVA)

91 21801 21.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Denizli DENİZLİ 4 TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

92 22291 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Denizli DENİZLİ 4 TM 1 + + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 4 TM)

93 21213 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli DENİZLİ 4 TM 2 - + + + - OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi
açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 4 TM)

94 21235 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli DENİZLİ 4 TM 2 - + + + - OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi
açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 4 TM)

95 20176 25.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli DENİZLİ 4 TM 2 - + + + - OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi
açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 4 TM)

96 20200 26.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli DENİZLİ 4 TM 2 - + + + - OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi
açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 4 TM)

97 19363 30.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli DENİZLİ 4 TM 2 - + + + - OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi
açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 4 TM)

98 18568 29.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli DENİZLİ 4 TM 2 - + + + - OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi
açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 4 TM)

99 18598 30.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli DENİZLİ 4 TM 2 - + + + - OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi
açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ 4 TM)

100 21197 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Denizli DENİZLİ ÇİM TM TR-B 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
101 22001 28.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli DENİZLİ ÇİM TM TR-B 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

102 21881 24.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli DENİZLİ ÇİM TM TR-B 2 - + + + - ŞARTLI OLUMLU

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından yüksek olması ve önceliklendirme sırasının daha önde olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesinin 100 kW'ı tahsis edilmiştir. (DENİZLİ ÇİM TM TR-B)

103 22191 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Denizli DENİZLİ ÇİM TM TR-B 1 + + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi DENİZLİ ÇİM TM TR-B' nin Organize 1 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan
analiz sonucu; söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye
bağlandığı durumda, hat taşıma kapasitenin aşıldığı ve bu fidere ilave bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun
değildir.

104 21184 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Denizli DENİZLİ ÇİM TM TR-B 1 + + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi DENİZLİ ÇİM TM TR-B' nin Organize 1 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan
analiz sonucu; söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye
bağlandığı durumda, hat taşıma kapasitenin aşıldığı ve bu fidere ilave bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun
değildir.

105 21115 30.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli DENİZLİ ÇİM TM TR-B 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ ÇİM TM TR-B)

106 22055 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli DENİZLİ ÇİM TM TR-B 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (DENİZLİ ÇİM TM TR-B)

107 22285 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli PAMUKKALE TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
108 22307 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli PAMUKKALE TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

109 19722 9.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli PAMUKKALE TM 2 - + + + - ŞARTLI OLUMLU

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından yüksek olması Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesinin 360 kW'ı tahsis
edilmiştir. (PAMUKKALE TM)
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110 21383 2.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli PAMUKKALE TM 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir. (PAMUKKALE TM)

111 21984 28.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli PAMUKKALE TM 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir. (PAMUKKALE TM)

112 22100 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli PAMUKKALE TM 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir. (PAMUKKALE TM)

113 20010 19.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli PAMUKKALE TM 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir. (PAMUKKALE TM)

114 19370 30.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli PAMUKKALE TM 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir. (PAMUKKALE TM)

115 21868 27.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli SARAYKÖY TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(SARAYKÖY TM)

116 21981 28.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli SARAYKÖY TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(SARAYKÖY TM)

117 22188 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli SARAYKÖY TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(SARAYKÖY TM)

118 21206 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli SARAYKÖY TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(SARAYKÖY TM)

119 20247 27.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli SARAYKÖY TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(SARAYKÖY TM)

120 22151 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli SARAYKÖY TM OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için kapasite olmaması
nedeniyle olumsuz değerlendirilmiştir.(SARAYKÖY TM)

121 18586 30.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli TAVAS TM 2 - + + + - OLUMLU

Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 5/B maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca; mevcutta yer alan Karahisar DM'den
ÇIKAN 3x3/0 AWG iletkenli Tavas fiderinin ilk 4 km etabının galvanizli civatalı 3x477 MCM kesitli iletken ile kapasite artış yatırımı yapılarak
lisansız elektrik üretim tesisinin bağlantı talebinin karşılanabileceği değerlendirilmiş olup, bahsi geçen kapasite artışının yapılması şartıyla
başvuru olumlu sonuçlanmıştır.

122 18267 27.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli TAVAS TM 4 - - - + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

123 22354 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Denizli TAVAS TM 1 + + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi TAVAS TM'nin MEDET fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu; söz
konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

124 22145 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Denizli TAVAS TM 2 - + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi TAVAS TM'nin TAVAS fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu; söz
konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

125 20825 18.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli TAVAS TM 2 - + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi TAVAS TM'nin MEDET fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu; söz
konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtı bulunmaktadır. Bu kısıtın kaldırılması için Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 5/B maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında; kapasite artış yatırımı yapılması gereken enerji nakil hattının uzunluğu ile gerekmesi halinde yeni tesis edilecek enerji nakil
hattının toplam uzunluğu aynı fıkranın (a) bendinde yazan mesafe sınırlarını aşmaktadır. Ayrıca tesisin yardımcı şebeke ekipmanları ile
birlikte bağlantısı incelendiğinde dağıtım sisteminde teknik kalite kriterlerinin korunamayacağı değerlendirilmiştir. 

126 20198 26.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli TAVAS TM 4 - - - + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi TAVAS TM'nin TAVAS fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu; söz
konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtı bulunmaktadır. Bu kısıtın kaldırılması için Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 5/B maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında; kapasite artış yatırımı yapılması gereken enerji nakil hattının uzunluğu ile gerekmesi halinde yeni tesis edilecek enerji nakil
hattının toplam uzunluğu aynı fıkranın (a) bendinde yazan mesafe sınırlarını aşmaktadır. Ayrıca tesisin yardımcı şebeke ekipmanları ile
birlikte bağlantısı incelendiğinde dağıtım sisteminde teknik kalite kriterlerinin korunamayacağı değerlendirilmiştir. 
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127 18542 29.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Denizli TAVAS TM 5 - - - - + OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi TAVAS TM'nin TAVAS fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu; söz
konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtı bulunmaktadır. Bu kısıtın kaldırılması için Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 5/B maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında; kapasite artış yatırımı yapılması gereken enerji nakil hattının uzunluğu ile gerekmesi halinde yeni tesis edilecek enerji nakil
hattının toplam uzunluğu aynı fıkranın (a) bendinde yazan mesafe sınırlarını aşmaktadır. Ayrıca tesisin yardımcı şebeke ekipmanları ile
birlikte bağlantısı incelendiğinde dağıtım sisteminde teknik kalite kriterlerinin korunamayacağı değerlendirilmiştir. 

128 21937 27.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla BODRUM 1 TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
129 22247 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla BODRUM 1 TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
130 20464 3.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla BODRUM 1 TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
131 21136 30.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla BODRUM 1 TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
132 21218 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla BODRUM 1 TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
133 21261 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla BODRUM 1 TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
134 21262 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla BODRUM 1 TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
135 18556 29.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla BODRUM 1 TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

136 19361 30.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla BODRUM 2 TM 1,00 2 - + + + - ŞARTLI OLUMLU
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 14353 sayılı Kurul Kararı ve TEİAŞ'ın 02.03.2026 tarihli duyurusunda belirtilen Dağıtım Seviyesinden
Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güncel Lisanssız Üretim Kapasiteleri tablosunda bağlanacağı trafo merkezi için açıklanan kapasite
sonucu 1000 kW tahsis edilmiştir.(BODRUM 2 TM)

137 20502 4.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla DALAMAN TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
138 20968 26.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla DALAMAN TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
139 21013 27.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla DALAMAN TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

140 20271 27.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla DALAMAN TM 4 - - - + - ŞARTLI OLUMLU

EPDK'nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından yüksek olması ve önceliklendirme sırasının daha önde olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesinin 300 kW'ı tahsis edilmiştir. (DALAMAN TM) Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 5/B
maddesine uyulması şartıyla, Toparlar TOKİ hattı üzerinden bağlantısı uygun değerlendirilmiştir. 

141 21742 18.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla DALAMAN TM 2 - + + + - OLUMSUZ
Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliği EK-3 tablosu kapsamında AG seviyesinden talep edilen üretim tesisi gücü; dağıtım trafosu
gücünün %10'undan fazladır. (Dağıtım Trafosu gücü:400 kVA)

142 21221 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla FETHİYE TM TR-A 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

143 22219 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla FETHİYE TM TR-A 2 - + + + - ŞARTLI OLUMLU

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından yüksek olması ve önceliklendirme sırasının daha önde olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesinin 625 kW'ı tahsis edilmiştir. (FETHİYE TM TR-A)

144 22049 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla FETHİYE TM TR-A 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması ve önceliklendirme sırasının daha geride olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. (FETHİYE TM TR-A)

145 22051 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla FETHİYE TM TR-B 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
146 22227 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla FETHİYE TM TR-B 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

147 22093 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla FETHİYE TM TR-B 3 - - + + - OLUMSUZ
Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliği EK-3 tablosu kapsamında AG seviyesinden talep edilen üretim tesisi gücü; dağıtım trafosu
gücünün %10'undan fazladır. (Dağıtım Trafosu gücü:400 kVA)

148 22209 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla MARMARİS 1 TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
149 22398 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla MARMARİS 1 TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
150 22432 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla MARMARİS 1 TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
151 20133 24.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla MARMARİS 2 TM 1,00 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
152 18558 29.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla MİLAS TM TR-A 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

153 20350 28.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla MİLAS TM TR-A 2 - + + + - ŞARTLI OLUMLU

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından yüksek olması ve önceliklendirme sırasının daha önde olması sonucu, Kurul Kararı ile
açıklanmış trafo merkezi kapasitesinin 750 kW'ı tahsis edilmiştir. (MİLAS TM TR-A)

154 20926 24.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla MİLAS TM TR-A 1 + + + + - OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı'nın 5 ve 6. maddesi uyarınca toplam kapasite tahsisi dağıtım seviyesinde 10 MW üstü
olduğu için yeni kapasite tahsisi yapılamayacağından başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.

155 22003 28.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla MİLAS TM TR-A 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir. (MİLAS TM TR-A)

156 20465 3.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla MİLAS TM TR-A 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir. (MİLAS TM TR-A)

157 20917 24.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla MİLAS TM TR-A 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir. (MİLAS TM TR-A)

158 18559 29.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla MİLAS TM TR-A 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir. (MİLAS TM TR-A)
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159 18706 31.12.2025 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla MİLAS TM TR-A 2 - + + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir. (MİLAS TM TR-A)

160 22181 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla MİLAS TM TR-A 3 - - + + - OLUMSUZ

EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı ve Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliğinin 14/6 kapsamında yapılan
öncelik değerlendirmesine göre, ilişkilendirilen tüketim tesis/tesislerinin yıllık tüketim miktarının, aynı TM'ye bağlanacak diğer
başvuru/başvuruların yıllık tüketim miktarından düşük olması sonucu, Kurul Kararı ile açıklanmış trafo merkezi kapasitesi açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir. (MİLAS TM TR-A)

161 21198 31.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla MİLAS TM TR-B 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
162 MİLAS OSB 27.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla MİLAS TM TR-B 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
163 20482 3.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla MİLAS TM TR-B 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
164 20821 18.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla MUĞLA GÜNEY TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

165 22461 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla MUĞLA GÜNEY TM 2 - + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi MUĞLA GÜNEY TM'nin DEVRANT-2 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz
sonucu; söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı
durumda, gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu
fidere ilave bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde
14/3 uyarınca dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

166 20336 28.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla MUĞLA GÜNEY TM 2 - + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi MUĞLA GÜNEY TM'nin DEVRANT-2 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz
sonucu; söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı
durumda, gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu
fidere ilave bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde
14/3 uyarınca dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

167 22152 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla MUĞLA TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
168 22233 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla MUĞLA TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
169 22333 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla MUĞLA TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
170 22436 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla MUĞLA TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
171 20365 28.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla MUĞLA TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

172 20047 20.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla MUĞLA TM 2 - + + + - OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı'nın 5 ve 6. maddesi uyarınca toplam kapasite tahsisi dağıtım seviyesinde 10 MW üstü
olduğu için yeni kapasite tahsisi yapılamayacağından başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.

173 21871 24.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
174 21961 27.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
175 21962 28.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
176 22041 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
177 22042 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
178 22169 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
179 22190 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

180 21743 18.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi SEYDİKEMER TM'nin ÇIRPI-2 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu;
söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

181 21767 20.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi SEYDİKEMER TM'nin ÇIRPI-2 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu;
söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

182 21827 22.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi SEYDİKEMER TM'nin ÇIRPI-2fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu;
söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtı bulunmaktadır. Bu kısıtın kaldırılması için Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 5/B maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında; kapasite artış yatırımı yapılması gereken enerji nakil hattının uzunluğu ile gerekmesi halinde yeni tesis edilecek enerji nakil
hattının toplam uzunluğu aynı fıkranın (a) bendinde yazan mesafe sınırlarını aşmaktadır. Ayrıca tesisin yardımcı şebeke ekipmanları ile
birlikte bağlantısı incelendiğinde dağıtım sisteminde teknik kalite kriterlerinin korunamayacağı değerlendirilmiştir. 

183 22040 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi SEYDİKEMER TM'nin ÇIRPI-2 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu;
söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

184 22045 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi SEYDİKEMER TM'nin ÇIRPI-2 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu;
söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

5,00

5,00

1,00

1,00

 



Sıra 
Numarası

YBS Başvuru 
Numarası

Başvuru 
Tarihi

Kaynak 
Türü

Yönetmelik Kapsamı Santral İli Transformatör / Bara

TEİAŞ 
Tarafından 

Açıklanan TM 
Kapasitesi 

(MWe)

Önceliklendirme 
Derecesi

1 - Başvuru 
5.1.ç mi ?

2 - Tüketim 
Tesislerinin 

Tamamı Aynı 
Ölçüm 

Noktasında mı ?

3 - Tüketim 
Tesislerinin 

Tamamı Aynı 
Trafo 

Merkezinde mi ?

4 - Tüketim 
Tesislerinin 

Tamamı Aynı 
Dağıtım 

Bölgesinde mi ?

5 - Tüketim 
Tesisleri Farklı 

Dağıtım 
Bölgesinde mi ?

Başvuru Sonucu Açıklamalar

2025 ARALIK - 2026 NİSAN DÖNEMİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN TEKNİK KOMİSYONU SONUÇ TABLOSU

185 22053 29.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi SEYDİKEMER TM'nin ÇIRPI-2 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu;
söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

186 22184 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi SEYDİKEMER TM'nin ÇIRPI-2 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu;
söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

187 22262 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi SEYDİKEMER TM'nin ÇIRPI-2 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu;
söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

188 22438 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 2 - + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi SEYDİKEMER TM'nin ÇIRPI-2 fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu;
söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

189 20896 23.03.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla SEYDİKEMER TM 4 - - - + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi SEYDİKEMER TM'nin ÇIRPI-2fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan analiz sonucu;
söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye bağlandığı durumda,
gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum) ulaşıldığı ve bu fidere ilave
bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca
dağıtım şebekesi kısıtı bulunmaktadır. Bu kısıtın kaldırılması için Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 5/B maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında; kapasite artış yatırımı yapılması gereken enerji nakil hattının uzunluğu ile gerekmesi halinde yeni tesis edilecek enerji nakil
hattının toplam uzunluğu aynı fıkranın (a) bendinde yazan mesafe sınırlarını aşmaktadır. Ayrıca tesisin yardımcı şebeke ekipmanları ile
birlikte bağlantısı incelendiğinde dağıtım sisteminde teknik kalite kriterlerinin korunamayacağı değerlendirilmiştir. 

190 22452 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla YATAĞAN TES TM 1 + + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
191 21358 1.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla YATAĞAN TES TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
192 20281 27.02.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla YATAĞAN TES TM 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.

193 22347 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla YATAĞAN TES TM 1 + + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi YATAĞAN TES TM'nin YATAĞAN DAĞITIM fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan
analiz sonucu; söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye
bağlandığı durumda, gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum)
ulaşıldığı ve bu fidere ilave bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim
Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

194 22457 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (ç) bendi Muğla YATAĞAN TES TM 1 + + + + - OLUMSUZ

Bağlantısı planlanan üretim sahası bölgesi YATAĞAN TES TM'nin YATAĞAN DAĞITIM fiderinden enerjilidir. Bağlanabilir kapasite için yapılan
analiz sonucu; söz konusu fider üzerinde devreye girmiş ve olumlu görüş almış bugüne kadarki tüm üretim başvurularının şebekeye
bağlandığı durumda, gerilim yükselmesi için izin verilen işletme seviyesine (dağıtım trafolarının en üst kademede çalıştırıldığı durum)
ulaşıldığı ve bu fidere ilave bağlantı yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız Üretim
Yönetmeliği Madde 14/3 uyarınca dağıtım şebekesi kısıtından dolayı bağlantı teknik olarak da uygun değildir.

195 22180 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla YATAĞAN TES TM 2 - + + + - OLUMSUZ
Elektrik Piyasalarında Lisanssız Üretim Yönetmeliği EK-3 tablosu kapsamında AG seviyesinden talep edilen üretim tesisi gücü; dağıtım trafosu
gücünün %10'undan fazladır. (Dağıtım Trafosu gücü:100 kVA)

196 19328 29.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla YATAĞAN TES TM 5 - - - - + OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı'nın 5 ve 6. maddesi uyarınca toplam kapasite tahsisi dağıtım seviyesinde 10 MW üstü
olduğu için yeni kapasite tahsisi yapılamayacağından başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.

197 19435 30.01.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (h) bendi Muğla YATAĞAN TES TM 5 - - - - + OLUMSUZ
EPDK’nin 26.02.2026 tarih ve 12353 sayılı Kurul Kararı'nın 5 ve 6. maddesi uyarınca toplam kapasite tahsisi dağıtım seviyesinde 10 MW üstü
olduğu için yeni kapasite tahsisi yapılamayacağından başvuru olumsuz sonuçlandırılmıştır.

198 22212 30.04.2026 Güneş 5. Madde 1. Fıkra (c) bendi Muğla YENİKÖY TES TM 1,00 2 - + + + - OLUMLU EİGM Teknik Değerlendirme Sürecine Alınacaktır.
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